
C/ Alday, s/n. Avda. de La Cerrada, 10

Cantidad de muestra: 
Recogida por: 

Grupos de muestra: Muestra neutralizada:
Tipos de Aguas: Aportada:

Resp. Lab. Aguas y Medio Ambiente

- Fecha de emisión del informe: 27 de junio de 2019
(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC
(1) Datos aportados por el cliente fuera del alcance de la acreditación.
Las determinaciones analíticas efectuadas solamente dan fé de la muestra recibida en el Laboratorio.
En este Laboratorio existe un registro donde se encuentran documentados los detalles relativos a la recepción de las muestras.
No podrá reproducir parcial o totalmente este informe sin la aprobación por escrito del Laboratorio SONINGEO, S.L.

Se ha realizado el ensayo según norma en vigor en el RD 865/2003, aunque existe una norma más actualizada.

Acreditaciones Enac según UNE-EN ISO /IEC 17025 en ensayos de hormigón, ensayos medioambientales y ensayos agroalimentarios según alcances actualizados en web: www.enac.es. Entidad 
Colaboradora de la Administración Hidráulica como Laboratorio de Ensayo. Certificados: Calidad UNE-EN ISO 9001, Medio Ambiente UNE-EN ISO 14001. Empresa adherida al registro EMAS ES-CA-
000051.Empresa registrada por la Consejería de Sanidad para el análisis de aguas de consumo humano ESPMDD002420. Laboratorio acreditado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del 

Gobierno de Cantabria para el Control de Calidad de la Edificación en las Áreas EHC, GTC, GTL, VSG, VSF, AFC, AFH y AMC

Eva Ceballos García
Dra. Bioquímica

Eva Pérez Gonzaléz
Ingeniera Química

I= incertidumbre relativa en % (K=2)

Observaciones:

Responsable Técnico de Área

ISO 11731:19981LRecuento de Legionella spp. No detectado (LD: 25 ufc/L)

Cloro libre residual "in situ"(ppm): 0,87
Si con tiosulfato sódico/Torunda

Fecha/Hora de recogida: 17/06/2019-11:05

RESULTADO MÉTODO-IUNIDAD

Aguas de consumo humano
Aguas destinadas al consumo humano

Refrigerada

PARÁMETRO

Tª "in situ"(ºC): 18,0   (*)

MUESTRA: L .741 / 

F.MUESTREO: 17/06/2019 SU REF.: 

F.ENSAYO: 17/06/2019 a 27/06/2019

SONINGEO (*)
1L (Polietileno ésteril)

39180 NOJA

Datos de la muestra:
Fecha/Hora de recepción: 17/06/2019-12:30

Cantabria

 RECUENTO DE LEGIONELLA SPP

AYUNTAMIENTO DE NOJA

LOCALIZACIÓN: PLAYA TRENGANDIN-HELGUERAS-EN LA ENTRADA JUNTO 
AL BAR EL PIRATA, ENTRADA ROTONDA-DUCHA

PLAZA DE LA VILLA S/N
 

•Edificación y Obra Civil

SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE NOJA

Nº EXP/OBRA: 15597 / PREVENCION LEGIONELOSIS -PUNTOS TERMINALES 
PLAYAS RIS/TRENGANDIN/HELGUERAS

Nº ALB. SONINGEO: 51931 SU ALBARÁN: 

REFERENCIA: 101264 - C

CONSULTORÍA Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Tel. 942 54 13 38 - Fax 942 26 63 01

www.soningeo.com - soningeo@soningeo.com39600 MALIAÑO (CANTABRIA)

•Geotecnia y Medio Ambiente •Aguas, Legionella y Vertidos •Agroalimentario

INFORME DE ENSAYO
•Suelos Contaminados
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